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Zdunska Wola, czerwiec 2019r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego instalacji elektrycznych

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz.Uz.2017 poz 1332 z
p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust 4 tej ustawy o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy

INWESTOR - VISTA POLAND Sp.z.0.0.
Krobandéw 34, 98-220 Zdunska Wola

INWESTYCJA - Projekt budowlany budynku produkcyjnego
dz. nr 269/1 i 270/2, obreb Krobanéw, 98-220 Zdufiska Wola

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorgcznymi podpisami prawdziwo$¢ danych, zamieszczonych powyzej.

W zalgczeniu przedkiadamy:
1. kserokopie uprawnien
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
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1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:

- podktadow architektonicznych,

- wytycznych i uzgodnien z Inwestorem,

- obowigzujacych norm i przepisow,

Przedmiot opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem

- projekt rozdzielni elektrycznych

- wewnetrzne linie zasilajgce

- projekt instalacji o$wietlenia ogdlnego

- projekt instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- zasilanie urzadzen instalacji innych

2. Zasilanie
Projektowang rozdzielnicg R2 nalezy zasili¢ z istniejacej rozdzielni gléwnej sasiedniego budynku kablem typu

YKY 5x70mm2. Rozdzielnice RK projektuje sig zasili¢ z istniejacej rozdzielcy glownej kablem typu

YKY 5x4mm2. Istniejaca rozdzielnicg glowna nalezy rozbudowat o roztgczniki bezpiecznikowe RBKOO.
Rozdzielnice RK projektuje si¢ wyposazy¢ w Awaryjny Wylacznik Kotlowni. Z rozdzielnicy R2 nalezy zasili¢
podrozdzielnig R1 kablem typu YKY 5x16mm2. R

3. Rozdzielnia elektryczna

Rozdzielnie elekiryczng wykonac jako p/t wiszgca, wyposazong w:

a. listwe przytaczeniowa PE: 36 otwory od 1,5 do 10mm2 i 2 otwory 35mm2

b. listwy przytaczeniowe N

c. wsporniki montazowe TH35

d. osfony

e. drzwi profilowane wyposazone w zamek z kluczem

f. kieszenie samoprzylepne na dokumentacje

h. wsporniki do montazu kanaléw grzebieniowych Lina 25 w poziomie

Pola rozdzielnicy:

a. pole zasilajgce z wylgcznikiem glownym i wyzwalaczem wzrostowym

b. pole sygnalizacji napiecia

c. ochrona przepigciowa
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d. pola odplywowe dla aparatury modutowej

e. pola odplywowe z roztgcznikiem bezpiecznikowym

f. pola sterowania oéwietleniem zew wyposazone w zespo! przekaznikow/ stycznikow/ wytgcznikow
astronomicznych.

Aparaty zabezpieczajgce i taczeniowe: wylgczniki nadpradowe samoczynne modulowe 0 zwarciowej
zdolno$ci taczeniowej 10kA i pradzie znamionowym wg obcigzenia. Wylgczniki roznicowopradowe o pradzie
znamionowym 25A i 40A, prad znamionowy réznicowy 30mA, napigcie znamionowe 230V/400V~,50Hz, o
charakterystykach AC. Zespol stycznikow i wylgcznikéw zmierzchowych sterowania o$wietieniem
zewnetrznym

Po zamontowaniu tablic nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty modutowe dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie $ruby w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
- podigczy¢ obwody zewngtrzne
- podlgczy¢ przewody ochronne
- zainstalowac ostony
- dolgczyé schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi
przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnien wykonawczych i pomiarowych.
4. Kable i przewody
Przewody i kable instalacji elektrycznych ukiada¢ na korytach kablowych oraz pod tynkiem. Przewody musza
byé utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naprezenia. Przejécia przez $ciany i stropy musza by¢
chronione w przepustach rurowych. Przepusty o érednicy ponad 4cm dla kiorych wymagana jest klasa
odporno$ci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ciany lub stropu.
Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.
5. Oswietlenie ogolne i zewnetrzne
Do o$wietlenia nalezy zastosowaé oprawy wyposazone w LED-owe zrodla $wiatla. Oprawy montowac zgodnie
z instrukcjg dostarczong wraz z urzadzeniami. Wykorzysta¢ wszystkie fabrycznie przewidziane punkty
montazowe, uszczelki itp. Natezenie oswietlenia:

— Hala produkcyjnba 500Ix

— Komunikacja 2001x

— Magazyny 200Ix

—  Kottownia 200Ix

—

V179
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6. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku oSwietlenia

podstawowego. Oéwietlenie awaryjne nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagarn
w tym zakresie. Autonomiczne oprawy o$wietlenia awaryjnego beda zasilane przewodem nieposiadajgcym
cechy ognioochronnej. Przelaczenie obwodéw zasilajacych powinno nastapic za przeciwpozarowym
wylacznikiem pradu. Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne wymaganej jest na drogach ewakuacyjnych
oéwietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym. W przypadku drog ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m,
§rednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mnigjsze niz 1,0 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowg szeroko$ci drogi co
najmniej 50 % podanej warto$ci. W poblizu hydrantow wewnetrznych, gasnic pionowa warto$¢ natgzenia
oéwietlenia 5Ix nad tym elementem. Oprawg o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy zamontowa¢ nad drzwiami
ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Stosunek max. natgzenie o$wietlenia do min. natgzenia o$wietlenia
nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1. Wysoko$¢ montazu opraw o$wietlenia ewakuacyjnego co najmniej 2 m
nad wykorczong posadzka (max. wg zalecen producenta opraw o$wietlenia ewakuacyjnego). Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

7. Instalacja gniazd wtykowych ogélnych i osprzet.

Gniazda wtykowe ogolne montowaé na wysokosci 0,3m od podtogi. aczniki na wysokosci 1,4m nad podioga,
W fazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzet szczelny IP44 w pozostatych IP20.

8. Ochrona od porazen
Ochrone przed dotykiem posrednim stanowi samoczynne wylaczenie zasilania. W celu zapewnienia

skutecznej ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy fgczy¢ zaciski ochronne aparatow i
urzadzen z wydzielong 2ytg ochronng PE instalacji. Wykona¢ instalacje gtownych potaczen wyrownawczych
taczac bednarkg ocynkowang FeZn 30xdmm wszystkie instalacje metalowe, koryta kablowe, metalowe
schody, zaciski uziemiajace aparatow. Instalacje polaczen wyréwnawczych potaczy¢ z zylg ochronng instalacii
elektrycznej wewnetrznej w rozdzielniach. Wodomierze zbocznikowac.

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporno$ci pozarowej i obcigzenia ogniowego
budynku podano w tomie - ,ARCHITEKTURA". W zakresie instalacji elektroenergetycznych nastgpujace
paramelry i cechy projektowanych instalacji i urzadzen wplywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiada¢ atesty stosowalno$ci w budownictwie
B, przewody elekiryczne musza mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 750V, kable niskiego napigcia -

izolacje o napigciu znamionowym 1000V
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b) w istniejacym budynku we wnece zamykanej przeszklonym drzwiczkami, zaplombowanej szafki,
umieczony jest wytacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wylaczenie napiecia, wytacznik ten jest trwale
oznaczony widocznym napisem: ,PRZECIW POZAROWY WYLACZNIK PRADU"
¢) przy wejsciu do kotlowni we wnegce zamykanej przeszklonym drzwiczkami, zaplombowanej szafki,
umieszczony bedzie wylacznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wylgczenie napigcia w kottowni, wytacznik
ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,AWARYJNY WYLACZNIK KOTLOWNI®
¢) na wypadek zaniku napiecia beda Swiecily si¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego (bezpieczenistwa,
ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilane z wiasnych baterii min. 1h
d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy
szczelno§é, z uzyciem $rodkéw ognioodpornych, np.: HILTI, w klasie odporno$ci ogniowej odpowiadajace;]
przedzieleniom pozarowym.
Skuteczno$é i kompletnosé systemu ochrony od porazen sprawdzi¢ pomiarem przed przekazaniem instalacji
uzytkowania. Protoké! z pomiaréw podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy zamiescic w
dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ wilascicielowi [inwestorowi).
9. Ochrona od przepigt
W celu ochrony od przepigt atmosferycznych i taczeniowych zaprojektowano w rozdzielniach ukiad
ochronnikéw. Urzadzenia montowa¢ na szynach zhiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochrong klasy C.
10. Instalacja uziemiajgca i polaczenia wyréwnawcze
Przewidziano wykonanie instalacji uziemiajacej plaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn 30x4mm, do
ktérego nalezy podigczyc:

a. metalowe obudowy rozdzielnic

b. szynyPEiN

c. stalowe rurociagi instalacji wody, CO i gazu [za pomoca obejm uziemiajgcych

skrecanych]

d. metalowe obudowy urzadzen wentylacji i klimatyzacji

e. metalowe koryta kablowe.
W obudowie kazdej rozdzielnicy wykona¢ glowng szyng wyréwnawcza, kiora nalezy trwale mechanicznie i
elektryczne polaczy¢é z uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych [toalely, socjalne] nalezy

zamontowa¢ szyny wyréwnawcze lokalne w obudowie.
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11. Obliczenia
R1
OBCIAZENIE
P odbidr P i | cost | JFo |
i (kW) W) [
1 2 4 5 | 6 7 8
1, Otwislienie 36 080|093 | 29 | 45
2. | Sispdampcdions| 160 | 050 003 | BO | 124 KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
= |5 B
: i della g IR |2 |o
Kiimatyzacja, s 2 I | Ia ke I Al |2
3. e 120 |100( 093 [ 120 | 188 Typ i (;’) ks ) m | (5,;) @ | zeb. (5) $,45x|;:é 5 i ﬁ
H 5
4, RAZEM 31,60 2298 | 356 | vKvsxie 16 | 680 |100| 680 450 |57| o7 | s00 | 16 | 800 | 986 |oK|oOK|oOK|OK
{
R2
OBCIAZENIE
P odbibr P K cosf Po Is
- ) (kW) (kW) | (A
1 2 4 5| 6 7 8
1. Osviellenie 37 |oso0f 093] 30 | 46
2. | Gniazdavdyczkowe | 2480 |0,25] 0,93 | 620 | 983
Klimatyzacia,
i wentylacja e bl i s KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
4 R 29 |[1.00] 003 | 229 | 356 T Lt l: | sl 2| 4480 (%8 %
: S e b 3], &% o lem| @ | @ @ | oy | ® [z @ M2 |5 |E |8
i £
5. RAZEM 278.48 917 | 1426 | wkysxro | 70 | 1840 | 100 1840 400 [57| os |1600| 16 | 2060 | 2668 [ oK | oK | OK | OK
ODBIOR
ZABEZPIECZENIE OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE WYNIK
= | B
delta T IR |2 |o
; P P. I s 1 I 1 L ke l L I
o RO I el I B R O 1 I L IR O L B I (3 I Rl O P
H 5
1| 2 4 5| 6 7 8 9 10 | 11 | 12 13 14 15| 16 | 17 | 19 20 21 | 22| 23| 24|25
1| RK 20 |100] 093] 20 | 31 YKY 5x4 4 | 310 [100| 310 300 |57| 02 | 250 | 16 | 400 | 450 |OK|oOK|oOK]|OK
Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacji w istniejacym budynku o$wiadczam, iz moc

zamowiona jest wystarczajgca na pokrycie zapotrzebowania po budowie budynku produkcyjnego.

12. Proby montazowe
Po zakofczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob

montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuie:

pomiar rezystanciji izolacji instalacji
pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
pomiar impedanciji pelli zwarcia
pomiar rezystancji uziemien

pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej
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13. Okablowanie strukturaine
Projekt przewiduje rozprowadzenie okablowania strukturalnego pod tynkiem oraz na korytach kablowych,

przejécia przez $ciany wykonywaé typowymi przejéciami umozliwiajacymi przelozenie dodatkowych kabli w
przyszioci. Opisy dedykowanego punktu elektryczno logicznego PEL znajdujg sig na rysunkach.

Gniazda RJ 45 projektuje sig w osprzecie z szybka zabezpieczajgca opis gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanowymi FTP kat. 6 oddzielnie
dla kazdego gniazda RJ 45.Dopiero odpowiednie przekrosowanie przebiegow w szafie LPD okresli czy bedzie
to przebieg logiczny czy telefoniczny.

Kable uklada¢ nie blizej niz 50mm od kabli elektrycznych. Okablowanie gniazd nalezy poprowadzi¢ do
lokalnego punktu dystrybucyjnego - szczegoly pokazano w czesci rysunkowej. Polgczenie z Centralnym
Punktem dystrybucyjnym CPD zlokalizowanym na parterze w pomieszczeniu glownej serwerowni wykona¢
$wiattowodemjednomodowym, 4-wioknowym, uniwersalnym o konstrukcji luznej tuby w powloce zewngtrzne
LSOH; Widkna $wiatlowodowe zakoriczyéw technologii spawania zigczami SC/APC. z obu stron

W okablowaniu poziomym maksymalna diugo$¢ przebiegu kabla wynosi 90m, pomigdzy interfejsem
uzytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w zadnym wypadku dopuscié do tego, by calkowita dlugo$¢ kabla pomigdzy stanowiskiem
roboczym i punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego przekroczyta 0m
(kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable, na calej dlugoéci od puszki na $cianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny by¢ wolne od wsztukowan,
zagniecen i nacigé lub ziaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaly komunikacyjne nie moze by¢ wykonane
w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na wspéldzielonym wykorzystywaniu kanatu

transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢ robione poza infrastruktura statg systemu okablowania
14. System monitoringu wizyjnego IP

W obiekcie w wybranych obszarach przewiduje sie wykonanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego CCTV
IP w celu zapewnienia bezpieczenstwa przebywajacych w nim oséb i mienia. System CCTV IP musi zapewnia¢

nieszablonowe wsparcie operatora przez inteligentng analize obrazu.
System CCTV bedzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez serwer wideo.

System zbudowany musi by¢ w architekturze klient- serwer. Serwer master autoryzuje uzytkownikow i nadaje
dostep do platformy na podstawie predefiniowanych praw dostgpu uzytkownika oraz ustawien strefy bezpieczenstwa

otrzymywanych w czasie logowania z poziomu stacji operatorskiej.

Serwer master zarzgdza nastepujacymi komponentami platformy:

e grupami uzytkownikow oraz uzytkownikami
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alarmami z poszczegoinych serwerow

makrami

uprawieniami poszczegdlnych grup uzytkownikow

uktadami widokéw, multi-widokow wraz z przypisanymi do nich urzadzen z poszczegolnych serwerow
slave

sekwencjami kamer

harmonogramami nagrywania i archiwizacji

wtyczkami (Plug-in) odpowiadajacymi za komunikacje pomiedzy platforma, a systemami firm trzecich,
takimi jak zewnetrzna analityka wideo, system ochrony obwodowej itd.

modulem API HTTP faczacym platforme z dowolng aplikacjq lub interfejsem, ktory zostat stworzony z jego
wykorzystaniem w celu integracji z platforma

przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio

urzadzeniami zewnetrznymi np. audio, wejscie, wyjscia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.

Serwery slave zarzadzaja;

przydzielonymi kamerami i koderami oraz archiwizowanie wideo / audio

urzadzeniami zewnetrznymi np. audio, wejécie, wyjécia, porty szeregowe; sterowanie PTZ.
przesylaniem wideo i audio przez sieci lokalne i rozlegle (LAN, Internet) ze zrodia video (kamera, koder)
do miejsca docelowego (np. aplikacii klienckiej).

Systemy musi gwarantowa¢ najwyzszy poziomu bezpieczenstwa danych w warstwie sprzgtowej serwera, ustugi

systemu operacyjnego, aplikacyjnej.

Serwer jest dedykowanym serwerem, ktorego rolg jest permanentny monitoring stanu dziatania wszystkich

serwerdw platformy w celu przeciwdzialania utraty nastgpujacych mozliwosci w przypadku uszkodzenia Iub

nieprawidlowego funkcjonowanie jednego z serwerow:

archiwizacji materialu oraz odtworzeniu w przyszlosci z okresu trwania awarii

podgladu na zywo z kamer w czasie trwania awarii

serwer monitoruje stan serweréw na nastepujacych warstwach:

sprzetowej — sprawdzanie prawidlowego funkcjonowania podsystemu dyskowego, karty sieciowej,
zasilania

aplikacyjnej - sprawdzanie stanu aplikacji na serwerach nagrywajacych

W platformie wymagane jest dowolne ksztaltowanie transmisji pomiedzy serwerem, urzgdzeniami koncowymi,

czyli kamerami, koderami oraz pomiedzy serwerem, a stacjami operatorskimi. Systemy musi zapewnia¢ mozliwos¢

dopasowanie transmisji pod katem ograniczenia danego zasobu np.:
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e ograniczone zasoby dyskowe wymagaja, aby platforma umozliwilta wykorzystanie strumienia nizszej,
jakosci do rejestracji materialu, a wyZzszej, jakos¢ do wySwietlania biezacego

e ograniczone zasoby sieciowe wymagaja, aby platforma umozliwita transmisj¢ multicast w kierunku stacji
operatorskich lub wykorzystanie transkodowania.

Konieczne sq do realizacji wszystkie ponizsze profile transmisji:

Unicast - w dwoch odmianach:;

o nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia
o nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwoch niezaleznych strumieni
e Multicast -nagrywanie i podglad z wykorzystaniem jednego strumienia (niezalezna transmisja do operatora
oraz serwera)
e Hybrydowe - nagrywanie i podglad z wykorzystaniem dwoch niezaleznych strumieni (przykiadowo
transmisja unicast do serwera oraz multicast do operatorow)
o Transkodowanie dopasowanie strumieni wideo pomigdzy serwerem, a stacjq operatora do szerokosci
dostepnego pomiedzy nimi pasmem transmisji.

15. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu

Zaklada sig na obiekcie instalacje systemu sygnalizacji wiamania obejmujgca pomieszczenia z oknami

i drzwiami na zewnatrz budynku.

Instalacje te maja za zadanie ochrong wybranych pomieszczen przed wiamaniem lub wejsciem
niepozadanych osob oraz zapewni¢ bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu. Ochrona pomieszczen

przed wtamaniem bedzie realizowana poprzez zastosowanie detektorow:
- czujek ruchu dualnych pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

Odpowiednie rozmieszczenie czujek zapewni wytworzenie stref ochronnych, ktére obejmujg

pomieszczenia okreslone przez Inwestora.
Zarzadzanie systemem SWIN musi by¢ mozliwe z poziomu:

e Mapy synoptycznej — zazbrajanie i rozbrajanie poszczegdlnych stref SSWIN oraz wizualizacja stanow
poszczegélnych'slref i elementow detekeyjnych nawet w momencie gdy strefa nie jest zazbrojona.

o Czytnika kontroli dostepu — automatyczne zazbrajanie i rozbrajanie poszczegéinych stref SSWIN po
przyloZzeniu uprawnionej karty dostepowej lub w momencie gdy wszystkie osoby wyjda z pomieszczenia
(realizowane w oparciu o czytniki kontroli dostepu). Wizualizacja stanu strefy SSWiN na diodzie czytnika
kontroli dostepu.

o Manipulatora SSWiN — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanow
poszczegolnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.
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o Aplikacji mobilnej — zazbrajanie i rozbrajanie po wpisaniu kodu autoryzacyjnego. Wizualizacja stanéw
poszczegdlnych stref. Konfiguracja systemu zgodnie z uprawnieniami.

Centralnym punktem systemu jest centrala alarmowa. Centrala alarmowa musi mie¢ whudowany na plycie
glownej centrali interfejs TCP/IP. Centrala musi by¢ w pelni skalowalna i domysinie oferowaé jedng magistralg
transmisyjng. W obrgbie samej centrali musi by¢ wbudowany modul obslugi 16 linii dozorowych, 1 wyjscia
przekaznikowego i 4 wyjs¢ OC. Pozostale linie dozorowe powinny by¢ podigczane do ekspanderow linii dozorowych,
dolaczonych do magistrali (maksymalnie 120 linii dozorowych na magistralg). Dodatkowo centrala musi umozliwiac
rozbudowq o jedng lub cztery dodatkowe magistrale transmisyjne za pomoca dedykowanej piyty rozszerzen magistral
(instalowanej bezposrednio na plycie gléwnej central). Pojedyncza centrala musi obsluzy¢é maksymalnie do 616 linii
dozorowych.

Centrala musi oferowaé mozliwo$¢ podigczenia do kazdej magistrali co najmniej 15 ekspanderow
przewodowych lub bezprzewodowych, kazdy wyposazony w 8 linii dozorowych. Do kazdej centrali musi by¢ mozliwos¢
podiaczenia maksymalnie 40 klawiatur kodowych (manipulatorow) do zarzadzania strefami.

Centrala SSWiN musi byé zgodna z wymogami norm PN-EN 50131 dla systemu stopnia 3. Zgodno$¢ musi byé
potwierdzona certyfikatem akredytowanej europejskiej jednostki certyfikacyjnej oraz polskiego Zakiadu certyfikacyjnego
TECHOM.

Wymagane dodatkowe parametry centrali:
e  Komunikacja:
o dialer IP zintegrowany na plycie glownej centrali,
o mozliwos¢ podlaczenia dialera PSTN
e mozliwos¢ podigczenia dialera GPRS
e  Czujnik antysabotazowy
e Kody uzytkownika: 500 (9 poziomow)

Ponizej przedstawiono wymagania odno$nie kluczowych parametrow ekspanderow linii i manipulatora kontrolnego.

16. Uwagi koricowe
- instalacje elekiryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z postanowieniami Polskich Norm, przepisow i rozporzadzen,

wytycznych do projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedza techniczng i sztukg inzynierska,

- Urzadzenia elektryczne odbiegajace jakoscig i wykonaniem od standardu wymagan Inwestora zawartymi w
projekcie sg niedopuszczalne.

- frasy prowadzenia instalacji elektrycznych nalezy skoordynowa¢ z innymi instalacjami i prowadzi¢ w
odlegtosciach zgodnych z obowigzujacymi przepisami,

- wszystkie zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbgdne atesty i

speifnia¢ odpowiednie przepisy,

'.!;/1 ] i‘
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- przed zakupem osprzetu elektrotechnicznego Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Inwestorem
proponowane materialy i uzyskac akceptacje,

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ instalacje zgodnie z dokumentacjg projektowg a na wszelkie
odstepstwa i zmiany winien uzyskac zgode projektanta i Inwestora,

- po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze w tym migdzy innymi skutecznosci
szybkiego wylaczenia (ochrony przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji kabli i przewodow, dzialania
wytacznikéw ochronnych roéznicowopradowych, itd.,

- Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza, uwzgledniajaca ewentualne zmiany
wprowadzone podczas wykonywania instalacji i dolgczy¢ do niej protokoly pomiarowe z badan odbiorczych

podpisane przez uprawnione osoby

17. Spis rysunkéw

EPZT - Projekt zagospodarowania terenu

E1 - Rzut przyziemia

E2 - Rzut pietra

E3 - Rzut dachu

E4 - Schemat ideowy rozdzielni R2

E5 — Schemat ideowy rozdzielni R1

E6 — Schemat ideowy rozdzielni RK

E7 - Schemat ideowy okablowania struklturalnego
E8 — Schemat ideowy SSWIN
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na zewnatrz elewac ji lub ptaskownikiem FeZn 30x4
w murze wtaliwym przykryte warstwa tynku pod warstwa ociepleniowg,

DRUT OCYNKOWANY i 8mm2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-6Z)-Q9V-SED *

Pani Agnieszka PIETRZYKOWSKA o numerze ewidencyjnym £OD/IE/1026/02

adres zamieszkania ul. Reja 26, 98-220 Zduriska Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa waww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budowniclwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-331-ZXB-M6P *

Pan Marcin DYTRYCH o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9813/13

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 14, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-08 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocq numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujqc sie z biurem wiadciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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L6dz, dnia 23.05.2001 r,

t.odzki Urzgd Wojewddzki
w todzi
GP.U.7131.1.67/01

DECYZIJIA

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r,
Prawo budowlane (tekst jedn: Dz UNr 106 z 2000 r., poz.1126) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994r., w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 8, poz. 38), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentéw, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do
uzyskania uprawniefi budowlanych oraz po zfozeniu w dniach 08. i 11.05.2001r.
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Pani Agnieszce Marzenie Niemiec
mgr inz. elekiryk
ur. 22 grudnia 1974 r. w Sieradzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 67/01/WL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w_terminie czternastu dni od dnia jej

doreczenia. / Who Ea

Ouzymuje:
1) Agnieszka Niemiec

98-220 Zdunska Wola, ul. Reja 26

%-.“ mgr int. Kuf

- D

2) Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlaneg L "
w Warszawie Dadewuactn jji Kommaleesl

3) a/a

90-926 LODZ, ul, Piotrkowska 104
2l (+48 42) 632 90 40, fox (+48 42) 636 52 76
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Lodzka Okrggowa Izbha Iniynieréw Budownictwa A wWoL,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygo. akt. KK/D/7131-2/2058/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 3id, art, 14 ust. | pkt 5 iust. 3 pkt 13 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r.. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § L1 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
F.ddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
nadaje

Panu Marcinowi Dytrychowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 24 pazdziernika 1980 r. w Lasku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2058/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szezegdlowy zakres uprawnien jest okredlony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 20 sicrpnia 2012 r. stwierdzita, ze spenione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwicrdzila, ze Pan Marcin Dytrych posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majgc powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajaeepo OKK LOIIB , rf .
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬁé/{(/é(w/fs’&f
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka N
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB . //
mgr inz. Tomasz Kluska ) gllle flee—
122
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PabeVidrcin Dyltrych jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i
tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazd6éw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

s 330 FAY

ga-

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB - ch
mgr inz, Zbigniew Cichonski %M&{

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB s >
mgr inz. Jan Galazka \ AN {
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB _j,,ﬁ/,‘ S

—
—

//‘,' lée /"il.‘.,g»: -

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Marcin Dyuych
ul. Wyspianskiego 14
98-200 Sieradz;
2. Rada Eédzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. afa.
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2005.01. £~

NADZORU BUDOWLANEGO
TR/ 1nn/600/74/05

ZASWIADCZENIE

na podstawie art. 217 ustawy 2 dnia 14.06.1960 1. - Kodeksu postgpowania administiacynego
(tekst jednoliy Dzt 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 2 pozn.zm.) oraz mt. 88 a pke 3 it 2" ustawy
zdnin 07.07.1994 v, Prawo budowlane (fy. Dz.U. 7z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 7 poin.zm.)

zaswindeza sig, 7o

AGNIESZKA MARZENA NIEMIEC
magister inzynier eleltryk

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lodzkiego
z dnia 23.05.2001 roku, znak: GP.1,7131.1.67 /01
nr ewid. 67/01/ WL
do projektowania
w specjalnoscei instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzaduen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

zostata wpisana do Centralnego Rejestru Osoéb Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja nr 2539/01/0
oraz

uprawniona na mocy decyzji Wojewody Lodzkiego
z dnia 23.09.2002 roku, znak: RR,11,7132/51/02
nr ewid. 51/02/W1.
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urzadzen
clektrycznych i elektroencrgetycznych
bez ograniczen

zostata wpisana do Cenwalnegn Rejestrm Osob Posiadajgeych Uprawnienia Budowlane

pad pozycja nr 416/03/0U/C
Olurzymugy

ul. M. Repa 26, 98-220 Zdunska Wola
2o (INY
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GLOWNY INSPEKTOR 0(4
NADZORU BUDOWLANEGQ
DSW/ORZ/600/371/13 Warszawa, 2013-01-29

MPI
DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust.7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pdzn. zm.),

MARCIN DYTRYCH

magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 14.12.2012 r. znak: OKK/6036/2098/12, sygnatura akt: KK/D/7131-2/2058/12

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LOD/2058/PWOE/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen

elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

_zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyeja 421/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosei zqdanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nic wymaga uzasadnienia,

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calodci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uptywem terminu do wystapicnia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy,

. R / f/
I, Pan Marcin Dytrych 1 S ; AT
ul. Wyspianskiego 14
98-200 Sicradz
2. Ladzka Okrggowa lzba
Inzynierdw Budownictwa :
3. aa - P




